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4階平面図　【新設】
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外部階段

設備スペース 2 廊下
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ダクトサイズ表

サイズ記号
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・図中　　　　部分は、既設梁貫通箇所を示す。

・図中　　　　部分は、壁および床穴明け補修（Ｘ線撮影）箇所を示す。

）（

・図中※１は、既設ダクトに接続を示す。

・細線及び　　　　内は、既設を示す。

注記：

・送風機、排風機には、キャンバス継手を設置する。
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数量 備　　　考内貼(mm)サ　イ　ズ機器番号 種別

チャンバ－リスト

設備支援課（換気）

設備支援課（空調）

設備支援課（空調）

設備支援課（加湿）

物置（排気）

湯沸室（排気）

休養更衣室１（空調・加湿）事務用品倉庫・倉庫（換気） 休養更衣室２（空調・加湿）
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