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8階平面図　【新設】

廊下

廊下設備スペース 2

実験資材

倉庫

暗室

外部階段

ＥＳ１

Ｅ

Ｓ

３

Ｐ

Ｓ
女子便所

男子便所

ＥＬＶホール

ＥＬＶＳ
ＥＬＶＳ

階段

第二研究室

機器分析室

電子顕微鏡室
試料調整室

相談室１

相談室２

図書室

粉体実験室

物置

天秤室

有機溶媒実験室

ＥＳ
２

取扱所

設備スペース1

クロマト分析室

少量危険物貯蔵

実験台

移動書架

流し台

流し台流し台

ドラフト

チャンバー

ドラフト

チャンバー

実験台 実験台

実験台

ドラフト

チャンバー

実験台

実験台

棚棚

流し台

実験台 実験台

チャンバ－リスト

ｘ ｘ Ｈ タワミ継手ＧＷ５０５００

ｘ ｘ Ｈ タワミ継手ＧＷ５０５００

３１０００

１４００ ３

ｘ Ｈｘ タワミ継手ＧＷ５０５００

ｘ Ｈｘ タワミ継手ＧＷ５０

ｘ Ｈ

ｘ ｘ Ｈ

ｘ タワミ継手

タワミ継手

ＧＷ５０

ＧＷ２５

５００

５００１２００

２

１

２

２

種別機器番号

ＧＨＰ－１８－１

ＧＨＰ－１８－３

ＧＨＰ－１８－６

ＧＨＰ－１９－１

ＧＨＰ－１９－２

ＳＡ

ＳＡ

ＳＡ

ＲＡ

ＳＡ

ＳＡ

サ　イ　ズ 内貼(mm) 備　　　考

ｘ

ｘ

ｘ

１２００ｘ ２００

２００６００

８００ ２００

３００１０００

８００ｘ ２００

２００ｘ１２００

×２ ｘ４

×２

ＥＸＦ－８－１ ＧＨＰ－１８－１ ＨＥＸ－８－１

ＡＦＵ－８－１

ＯＡＦ－８－１

ＥＸＦ－８－３ＥＶ－８－１

ＧＨＰ－１８－２

ＧＨＰ－１８－７

ＧＨＰ－２２－１

ＨＥＸ－８－４

ＡＳＦ－８－１

ＧＨＰ－１９－１

ＧＨＰ－１９－２

ＥＶ－８－２

ＡＳＦ－８－１

ＥＸＦ－８－６

防火ダンパ－付

第二研究室（排気） 第二研究室（排気）

ＥＸＦ－８－７ ＡＳＦ－８－２

ＡＳＦ－８－１

ＧＨＰ－１９－１

ＧＨＰ－１９－２

ＥＶ－８－２

ＧＨＰ－２０－１

ＧＨＰ－２０－２ ＥＸＦ－８－４

ＡＳＦ－８－１

ＨＥＸ－８－５ＥＶ－８－３

ダクトサイズ表

記号 サイズ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

１００φ

１２５φ

１５０φ

１７５φ

２００φ

２２５φ

２５０φ

２７５φ

３００φ

３２５φ

３５０φ

・送風機、排風機には、キャンバス継手を設置する。

注記：

・細線及び　　　　内は、既設を示す。

・図中※１は、既設ダクトに接続を示す。

（ ）

・図中　　　　部分は、壁および床穴明け補修（Ｘ線撮影）箇所を示す。

・図中　　　　部分は、既設梁貫通箇所を示す。

第二研究室（循環） クロマト分析室（排気）

（防火ダンパ－付）

ＨＥＸ－８－３

ＧＨＰ－１８－６

ＧＨＰ－１８－６

ＧＨＰ－１８－５

ＧＨＰ－１８－１

ＨＥＸ－８－２

ＥＸＦ－８－７

ＧＨＰ－１８－４

ＯＡＦ－８－２ＥＸＦ－８－２

４５０

５００

第二研究室（循環）

有機溶媒実験室（空調・加湿） 有機溶媒実験室（排気）

クロマト分析室（空調）第二研究室（空調）

第二研究室（空調）

第二研究室（加湿） クロマト分析室（加湿） クロマト分析室・有機溶媒実験室（換気）

第二研究室（循環）

相談室（換気）

機器分析室（空調）

相談室１（空調・加湿）

相談室２（空調・加湿） 少量危険物貯蔵取扱所（排気） 少量危険物貯蔵取扱所（給気）

図書室・暗室（空調・加湿）

図書室・暗室（空調・加湿）

図書室・暗室（換気）

試料調整室（空調・加湿）

第二研究室（循環）

第二研究室（加湿）

第二研究室（空調）

第二研究室（空調）

第二研究室（循環）

天秤室（空調・加湿）

第二研究室（空調）

第二研究室（空調）

第二研究室（換気）

物置（排気）

粉体実験室（空調・加湿）

６～８階コア（給気）

電子顕微鏡室（空調・加湿）

機器分析室（加湿）

機器分析室（排気） 機器分析室（空調） 機器分析室　他（換気）

ＧＨＰ－１８－３

実験資材倉庫（排気）

機器分析室（給気）

機器分析室（フィルタ）

機器分析室（排気） 機器分析室（排気）

ＥＸＦ－８－６

ＧＨＰ－１９－１

ＧＨＰ－１９－２

ＧＨＰ－１９－３

ＥＸＦ－８－５

３５０１４００

８００ ４００ ４００

１１００

ｘ ｘ Ｈ タワミ継手ＧＷ５０５００８００ １ＧＨＰ－１９－３ ＳＡ ６００ｘ ２００４００

４００

４００

数量

ＯＡ

ＧＨＰ－２０－１ ｘ ｘ Ｈ タワミ継手ＧＷ５０５００１４００ＳＡ ２００ｘ１２００４００ ２

９００ｘ ７００ ｘ Ｈ４００ ＧＷ５０ １ タワミ継手

ｘ ｘ Ｈ４００ ＧＷ５０ １ＯＡ ８００１０５０

２００ｘ７００ＧＨＰ－２２－１

③

ＣＤ

Ｏ
Ａ

Ｏ
Ａ

Ｅ
Ａ

４５０ｘ２５０
ＳＦＤ
３５０φ３５０φ

ＳＦＤ

６００ｘ３５０

Ｏ
Ａ

Ｅ
Ａ

Ｅ
Ａ

Ｅ
Ａ

１５０φ ５００ｘ２５０

③

⑦

⑦

⑦

400×200

⑦ ⑦

⑤

⑤

③

⑦

③

⑦

⑦

③

⑤

③

③

③

③

③

①

①

③ ③

⑤

⑤ ⑤

⑦ ⑤ ⑤

⑦

③

⑦

⑦

⑨

⑨

③

⑤

⑦⑦

⑦

⑦

⑦

③

③

③

③

③

⑦

⑤
⑤

③

⑤
⑤ ⑦

⑤
③

⑤

⑤

⑨
450×150

⑤
⑤

⑦

⑤

⑤

⑨

⑤ ⑤ ⑤

400×150

⑤ ⑤

③

⑦

⑨

⑦

500×150③

⑤

⑦

⑦

⑨⑨

300×150 300×150

⑦ ⑦

⑦

③

⑤

⑨

400×150

⑤

⑦

⑦

⑦
⑦

300×150 300×150

③

③

⑦

⑦

⑦ ⑦

⑨

⑦

⑦

⑦
⑦

400×150

⑤

⑤

⑤

③

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

400×300

400×250

400×200

400×200

③

③ ③

③

⑤

①,①,①,①

①,①,①

ＣＤ×２

ＣＤ

ＣＤ

ＣＤ

ＣＤ

ＣＤ

１０５０×８００×４００

５００×２５０
ＦＤ

ＳＦＤ

ＣＤＣＤ

ＣＤＣＤ

ＣＤＣＤ

ＶＣ

天井放射パネル×７枚
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⑪

③

③

③

③

⑤

⑤

⑦

③

⑦

⑤

⑦

⑦

（防火ダンパ－付）

（ＥＸＦ－８－６） （既設）
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